
【施設状況実地調査時資料】

● 機械室（受水槽、消防ポン

プ、電気室等あり）  

設備関係の基本事項を説明す

る。 

屋内消火栓、入り口部分の防

火シャッターについても説明す

る。 

● 4階屋上 
 

外壁タイル、屋上仕上げ、非常

用階段手摺り破損、ルーフドレ

ンのつまり、誘導灯、排煙口に

ついて説明する。 

研修会場 

● 1階ピロティ 
 

タイルの剥落箇所があるので

補修内容等を説明する。 
 

● 1階車寄せ  
 

連結送水管、屋根の破損（雪の

落下による）及び鉄骨部分の発

錆について説明する。 

● 1階エントランス 
 

排煙窓オペレーター、昇降機、非

常用照明の説明を行う。 

Aグループ（駒井GM先導）： ①1階ピロティ→②機械室→③1階車寄せ→ 

                  ④1階エントランス→⑤4階屋上 
 

Bグループ（安宍主幹先導）： ①1階エントランス→②1階車寄せ→③1階ピ 

                   ロティ→④4階屋上→⑤機械室 
 

Cグループ（秋元技師先導）： ①機械室→②1階ピロティ→③4階屋上→ 

                   ④1階車寄せ→⑤1階エントランス 

                    

Dグループ（對馬技師先導）： ①4階屋上→②1階エントランス→③1階車 

                   寄せ→④機械室→⑤1階ピロティ 
 

※順路を回りきった場合は、研修会場にて映像研修「五感を使って施設の

日常点検をしよう！ ～学校編～ （2015_2_26）佐倉市」を上映する。 

各グループ調査時の順路 

佐藤（洋）さん、鈴

木さん 待機 


